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Město Louny 
Odbor výstavby a strategického rozvoje 

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 

 
  

- všem uchazečům    - 

 
Spis. značka: MULN/1950/2026/KP/37 
Vaše značka:  
  
Číslo jednací:  
Vyřizuje: Ing. Iveta Rulfová 
Telefon: 415 621 163 
Fax: 415 621 100 
  
Datum: 21.05.2026 
 

 

 

Výběrové řízení: „Rozšíření městského informačního centra (MIC) v Lounech“ 

 
 

Vážený uchazeči, 

zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.05.2026 ve 13:18:46 k výše 
uvedené zakázce žádost o upřesnění, resp. doplnění, na kterou si dovoluje odpovědět. 
 

 dotaz VZT 
k jednotce pro chlazení Racků. Proč je venkovní jednotka 5kW a vnitřní 2,5Kw? 
 

 Odpověď: 
  Je řešena splitová jednotka vnitřní jednotka a venkovní - výkon dle vnitřní jednotky -  

navržena je na 2,5 kW. Venkovní jednotku je možné použít na libovolné výkony 
2,5kW,3,5kW,5 kW. V rozpočtu je tedy popsán maximální výkon venkovní jednotky. 

 
dotaz UT 
 

149 SP 7354123X7 Konvektor lavicový v 300 mm š 450 mm dl 2000 mm výkon 
3620 W 

soubor  2,000  

  (149 SP 7354123X7 Konvektor lavicový v 300 mm š 450 mm dl 2000 mm výkon 3620 W 
soubor 2,000) 
POŽADOVANÝ TYP dle rozměrů nebyl nalezen, můžeme dát svůj konvektor v jiných 
rozměrech, nebo upřesníte výrobce, který odpovídá? 
 

 Odpověď: 
  U pol. 149 uvádíme, že ve výkazu výměr došlo k chybnému popisu rozměrů prvku. Správně 

je požadován lavicový konvektor o rozměrech výška 450 mm, délka 2000 mm a šířka 315 
mm. Položka upravena v rozpočtu 

 
dotaz dveře 
Co máme oceňovat u dveří dýha a zárubní lamino - CPL lamino (praktičtější) nebo dýha a 
typ a jaké mřížky do dveří? 
 

 Odpověď: 
  V technické zprávě je uvedeno, že nové dveře, zárubně  mají být provedeny v dekoru a 

standardu odpovídajícím stávajícímu prostoru MIC, a položku proto žádáme ocenit dle 
výkazu výměr 
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dotaz okna 
56 H 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 3,255 
Ale v TZ je psáno dvojsklo? 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje ocenit plastová okna s trojsklem dle specifikace uvedené ve výkazu 
výměr. 
 
Upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení (název přílohy: Informační centrum 

Louny – Slepý rozpočet pro VZ 21.05.2026). 

 

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.05.2026 v 10:31:46 k výše 
uvedené zakázce žádost o upřesnění, resp. doplnění, na kterou si dovoluje odpovědět. 
 
dotaz prohlášení 

chybí čestná prohlášení, v dokumentech je pouze krycí list a sod 
 
Odpověď: 
Všechna čestná prohlášení a dokumenty, které zadavatel požaduje vyplnit a podepsat jsou 
uvedeny v Příloze č. 1  ZD – Krycí listy. 
V této příloze jsou uvedeny např.: 

• List D) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
• List E) Čestné prohlášení odborně způsobiloé osoby – stavbyvedoucího 
• List H) Čestné prohlášení 
• List K) Čestné prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím 
• Lisk L) Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů 

 
 

Zadavatel, s ohledem na prodlení s odpovědí na žádost ze dne 12.05.2026 a 13.05.2026, 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 03.06.2026 ve 14:00 

hodin. 
Zpřístupnění nabídek proběhne bezprostředně po ukončení lhůty pro podání nabídek.  

Dne: 03.06.2026 od 15:00 do 15:15 h, 
Místo: Městský úřad Louny, Mírové náměstí 35, 1. NP, kancelář č. 105, 
bude zástupcům zúčastněných firem, nejvýše však jednomu zástupci každého uchazeče, 
manažerem veřejných zakázek poskytnuta informace o nabídkách. 
 
S pozdravem 

 
 
 

 
 
 
 

 

Příloha 

Upravený výkaz výměr 

Ing. Ivana Hádková 
vedoucí odboru výstavby a strategického rozvoje 
Městský úřad Louny 
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